
 

  Feuerwehrlaufkarten              DIN 14675          stand.10.2020 

    für die Feuerwehren im Oberbergischen Kreis 
 

  

Warum Feuerwehrlaufkarten ? 

Durch eine Brandmeldeanlage wird für ein Gebäude sichergestellt, dass ein Brandereignis schnell erkannt und an die Feuerwehr 

gemeldet wird. Die eintreffende Feuerwehr benötigt am Anlaufpunkt eindeutige Informationen, wo und wie das Ereignis detektiert 

wurde und welches der schnellste Weg dorthin ist. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Objekte im Zuständigkeitsbereich einer 

Feuerwehr kann diese jedoch nicht überall ausreichend ortskundig sein. Hier sind standardisierte  Orientierungshilfen für die 

Feuerwehr erforderlich.  

Die Größe des Objektes ist entscheidend, wie viele Laufkartensätze gefordert werden. Mindestens aber zwei Sätze. 

- Die Formatgröße der Laufkarten sind grundsätzlich in DIN A 3 auszuführen.  

- Die Laufkarten sind in Klarsichtfolie einzulaminieren und mit Kartenreitern zu     

  versehen, die die dazugehörige  Meldergruppe angeben.  

- Die Kartenreiter sind im 1. Satz - weiß und im 2. Satz - gelb zu erstellen. 

- Die Laufkarten sind in Buchform (Umschlagrichtung) zu erstellen. 

- Die Darstellung der Grundrisse ist Lagerichtig von der Feuerwehrinformations-    

  zentrale (FAT - FBF - Laufkartenschrank) zum Angriffsweg  der Feuerwehr    

  darzustellen. 

- Die Raumkennzeichnungen sollen den Kennzeichnungen des Feuerwehrplanes                  

  (falls vorhanden) entsprechen(Kennzeichnung der Räume mit Raumnummern    

  wird bevorzugt).  

- Am rechten Blattrand ist eine Legende mit den auf der jeweiligen Seite     

  verwendeten Symbolen darzustellen.   

 

 

Diese Gestaltungsrichtlinie für die Feuerwehr – 

Laufkarten sind Bestandteil der Anschaltbeding-

ungen für Brandmeldeanlagen im 

Oberbergischen Kreis.  

Der Betreiber / Nutzer der 

Brandmeldeanlage ist für die 

Fortschreibung sowie für die 

Aktualisierung und Vollständigkeit der 

Feuerwehr – Laufkarten verantwortlich.  

Der Ersteller der Feuerwehr - Laufkarten muss 

den Inhalt mit der Brandschutzdienststelle des 

Oberbergischen Kreis abstimmen und diese zur 

Freigabe vorlegen. 

 

Allgemeiner Hinweis zu Form und Gestaltung der Feuerwehr – Laufkarten        Aktualisierung              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planersteller    Objekt    Melderart    Anzahl  Melderort     Geschoß     Gruppe – Linie 

              

 

Stand 

                         Legende: 

                            Legende    

 

 

 

 

            Legende: 

 

16 

L.K. Mustermann 
Musterstrasse 01 
12345 Musterhausen 

Firma Mustermann 
Mustermannweg 02 
12345 Musterhausen 

Serverraum 1. 03 
Kopierraum 1. 06 
Büro  1. 10 
 
 

3 1. OG 16 

08 / 2019 

Standort 

Feuerwehrzugang 

empf. Anrückeweg 

 
Feuerwehr-Schlüsseldepot 

Freischaltelement 

Blitzleuchte 

Feuerwehrinformationszentrum 

 

Feuerwehrbedienfeld 

Feuerwehranzeigetableau 

Laufkarten 

Feuerwehrplan 

Brandmelder – automatisch 

 

 

TR 1 

TR 1 

Meldebereich 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planersteller    Objekt    Melderart    Anzahl  Melderort     Geschoß     Gruppe – Linie 

              

 

Stand 

                         Legende: 

 

 

L.K. Mustermann 
Musterstrasse 01 
12345 Musterhausen 

Firma Mustermann 
Mustermannweg 02 
12345 Musterhausen 

 

 

Serverraum 1. 03 
Kopierraum 1. 06 

Büro  1. 10 

3 1. OG 16 

08 / 2019 

 

16 / 3 

16 / 2 16 / 1 

empf. Anrückeweg 

 

Brandmelder – automatisch 
 
 
Brandmeldezentrale 
 

 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

Meldebereich 

TR 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planersteller    Objekt    Melderart    Anzahl  Melderort     Geschoß     Gruppe – Linie 

              

 

Stand 

                         Legende: 

                            Legende    

 

 

 

 

            Legende: 

 

20 

L.K. Mustermann 
Musterstrasse 01 
12345 Musterhausen 

Firma Mustermann 
Mustermannweg 02 
12345 Musterhausen 

Serverraum 1. 03 
Kopierraum 1. 06 
Büro  1. 10 
 
 

3 1. OG 20 

08 / 2019 

Standort 

Feuerwehrzugang 

empf. Anrückeweg 

 
Feuerwehr-Schlüsseldepot 

Freischaltelement 

Blitzleuchte 

Feuerwehrinformationszentrum 

 

Feuerwehrbedienfeld 

Feuerwehranzeigetableau 

Laufkarten 

Feuerwehrplan 

Brandmelder – automatisch 
verdeckt in Zwischendecke 
 

Leiter für 
Melder in Zwischendecken 

TR 1 

TR 1 

Meldebereich 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

Melder in Zwischendecken 

Leiter mitnehmen ! 

Standort:  1. OG – Raum 1. 06 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planersteller    Objekt    Melderart    Anzahl  Melderort     Geschoß     Gruppe – Linie 

              

 

Stand 

                         Legende: 

 

 

L.K. Mustermann 
Musterstrasse 01 
12345 Musterhausen 

Firma Mustermann 
Mustermannweg 02 
12345 Musterhausen 

 

 

Serverraum 1. 03 
Kopierraum 1. 06 

Büro  1. 10 

3 1. OG 20 

08 / 2019 

 

20 / 3 

20 / 2 20 / 1 

empf. Anrückeweg 

 

Brandmelder – automatisch 
verdeckt in Zwischendecke 
 
Brandmeldezentrale 
 
Leiter für 
Melder in Zwischendecken 

 
 

 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. 

Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 

Meldebereich 

TR 1 


